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бочее тело теплового насоса дросселируется в регулирующем вентиле 4, 
в результате снижается температура, давление до давления в испарите-
ле, и цикл теплового насоса повторяется. В результате сгорания топлива 
в парогенераторе 10 образуется пар, направляемый в турбину 11. Пар  в 
турбине совершает полезную работу, после чего направляется в конден-
сатор 7. 
Таким образом, осуществляется перевод низкопотенциального теп-
ла циркуляционной воды конденсатора турбины в теплоту воздуха, по-
даваемого далее в парогенератор для горения.  
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В современной российской [1–4] и зарубежной [5–8] периодиче-
ской литературе исследованиям по развитию и повышению эффектив-
ности систем теплоснабжения посвящено достаточно большое количе-
ство работ. При этом особое место занимают работы, связанные с ана-
лизом тепловых потерь в тепловых сетях [9–12]. 
В настоящее время известно [3], что уровень тепловых потерь при 
транспортировке теплоносителя в тепловых сетях РФ составляет 20–
30 %, в то время как в мире он не превышает 6–8 % [13]. Основными 
причинами такого положения являются высокий износ оборудования 
сетей теплоснабжения [14] и необходимость усовершенствования ре-
гламентирующей базы [15]. При этом основным мероприятием по сни-
жению потерь тепла в тепловых сетях является применение перспек-
тивных конструкций теплопроводов и высокоэффективной тепловой 
изоляции [1, 4, 16–19]. Однако реализация этого мероприятия не приве-
дет к устойчивому положительному эффекту без соответствующей кор-
ректировки действующих методов проектирования [20] тепловой изо-
ляции теплопроводов различных конфигураций и назначения. 
Действующая методика [20] основана на использовании упрощен-
ных аналитических соотношениях стационарной теплопроводности и в 
определенной мере далека от современных подходов к прогностическо-
му моделированию тепловых режимов теплопроводов [11, 12, 17, 21, 
22]. 
Одним из перспективных подходов к исследованию режимов рабо-
ты теплопроводов в условиях реальной эксплуатации является исполь-
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зование разнообразных коммерческих или открытых пакетов приклад-
ных программ, позволяющих учитывать различные эффекты и процес-
сы, приводящие к интенсификации процессов переноса в рассматривае-
мых системах. Следует отметить, что за рубежом как минимум 30 лет 
назад [23], вследствие роста стоимости энергии, отказались от исполь-
зования упрощенных подходов к проектированию тепловой изоляции и 
для каждого конкретного объекта с помощью специальных программ-
ных продуктов, учитывающих множество факторов, определяются эко-
номически выгодные параметры изоляционной конструкции, вариант ее 
компоновки и размещения. 
 
Рис. 1. Схема поперечного сечения области решения: 
1 – металлическая стенка трубы; 2 – теплоизоляционный слой; 3 – слой гид-
роизоляции; 4 – грунт; 5 – инженерное сооружение; d, r – подающий и обратный 
теплопроводы; Н – расстояние от поверхности грунта до верхних точек слоев гид-
роизоляции; L – расстояние между осями теплопроводов; А – заглубление фунда-
мента; В – расстояние от крайней точки теплопровода до инженерного сооруже-
ния. 
Целью работы является математическое моделирование тепловых 
режимов бесканальных теплопроводов, проложенных в зонах влияния 
инженерных сооружений (тепловые камеры, подвалы зданий), и чис-
ленный анализ тепловых потерь рассматриваемых объектов в подобных 
условиях. 
Рассматривается типичный теплопровод бесканальной прокладки – 
трубопроводы, изолированные пенополиуретаном и защитным покров-
ным гидроизоляционным слоем из полиэтилена [24]. Предполагается, 
что теплопровод эксплуатируется в зоне размещения инженерного со-
оружения – отапливаемый подвал здания. На рисунке 1 показано схема-
тическое изображение области решения рассматриваемой задачи. 
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Для рассматриваемой области (рис. 1) решается двумерная стацио-
нарная задача теплопроводности в системе «подземный бесканальный 
теплопровод – окружающая среда» с учетом наличия инженерных со-
оружений в зоне прокладки. 
Следует отметить, что решение нестационарной задачи теплопере-
носа для рассматриваемой системы (рис. 1) не является целесообраз-
ным, поскольку нестационарные режимы работы теплопроводов 
наблюдаются только при вводе тепловых сетей в эксплуатацию после 
плановых или внеплановых остановок, и не являются характерными ре-
жимами их работы [21, 22]. 
При постановке задачи приняты следующие допущения: 
1. На границах между слоями выполняются условия идеально-
го теплового контакта (рис. 1). 
2. Теплофизические свойства веществ являются постоянными 
и известными величинами. 
3. Не рассматриваются процессы теплопереноса в теплоноси-
телях подающего и обратного трубопроводов. 
4. Потери тепла не влияют на температуру внутренней по-
верхности трубы. Считается, что на внутренней поверхности труб 
подающего и обратного трубопроводов поддерживаются постоян-
ные температуры, равные температурам теплоносителей. 
Принятые допущения не накладывают принципиальных ограниче-
ний на общность постановки задачи и отражают достаточно реальный 
режим работы бесканального трубопровода тепловой сети. 
Математическая модель базируется на традиционных подходах к 
моделированию физических процессов [11, 12, 21, 22, 25–27] и в пред-
лагаемой постановке будет описываться следующими уравнениями: 
2
, 0d pT  ;         (1) 
2
, 0r pT  ;          (2) 
2
, 0d iT  ;         (3) 
2
, 0r iT  ;         (4) 
2
, 0d hT  ;         (5) 
2
, 0r hT  ;         (6) 
2 0gT  ;         (7) 
2 0fT  .         (8) 
На внутренних поверхностях подающего и обратного трубопрово-
дов поддерживается постоянные температуры, равные температурам 
теплоносителя в трубах: 
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, ,1 constd p dT T  ;        (9) 
, ,1 constr p rT T  .        (10) 
На границах слоев реализуется условия идеального теплового кон-
такта: 
  , ,2  , ,2 , ,2 , ,2grad( ) grad ;  p d p i d i d p d iT T T T   ,     (11) 
  , ,2  , ,2 , ,2 , ,2grad( ) grad ;  p r p i r i r p d iT T T T   ,     (12) 
  , ,3  , ,3 , ,3 , ,3grad( ) grad ;  i d i h d h d i d hT T T T   ,     (13) 
  , ,3  , ,3 , ,3 , ,3grad( ) grad ;  i r i h r h r i r hT T T T   ,     (14) 
  , ,4  , ,4 , ,4 , ,4grad( ) grad ;  h d h g d g d h d gT T T T   ,     (15) 
  , ,4  , ,4 , ,4 , ,4grad( ) grad ;  h r h g r g r h r gT T T T   ,     (16) 
 ,5  ,5 ,5 ,5grad( ) grad( );g g f f g fT T T T   .     (17) 
На поверхности раздела «грунт – окружающая среда», «внутренняя по-
верхность стены – воздух внутри инженерного сооружения», «поверхность 
пола – воздух внутри инженерного сооружения» и «внешняя поверхность 
стены – окружающая среда» реализуется условия конвективного теплообме-
на: 
  ,6 6 ,6grad (   )g g g exT T T    ;       (18) 
  ,7 7 ,7grad (   )f f f inT T T    ;      (19) 
  ,8 8 ,8grad (   )f f f inT T T    ;       (20) 
,9 9 ,9grad( ) (   )f f f exT T T    .       (21) 
На внешних границах области решения (рисунок 1) градиенты тем-
ператур равны нулю: 
grad( ) 0, ;gT x y   ;      (22) 
grad( ) 0, ;fT x y   .      (23) 
Обозначения: Т – температура, К; λ – коэффициент теплопроводно-
сти, Вт/(м·К); α – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·К). 
Индексы: d – подающий; r – обратный; p – труба; i – изоляция; h – 
гидроизоляция; g – грунт; f – фундамент; in – внутренний; ex – наруж-
ный; 1 – внутренняя поверхность трубы; 2 – 9 соответственно границы 
разделов «труба – тепловая изоляция», «тепловая изоляция – гидроизо-
ляция», «гидроизоляция –  грунт», «грунт – фундамент», « грунт – 
окружающая среда», «внутренняя поверхность стены – воздух внутри 
инженерного сооружения», «поверхность пола – воздух внутри инже-




Рассматриваемая задача (1)–(23) решена с применением средств и 
функций пакета программ мультифизического моделирования COMSOL 
Multiphisics с использованием модуля General Heat Transfer [28], бази-
рующемся на решении задач методом конечных элементов [29, 30]. 
Исследования проводились на неравномерной конечно-элементной 
сетке, состоящей из 36015 элементов и 18038 узлов. Количество эле-
ментов выбиралось из условий сходимости решения, сгущение сетки 
проводилось с использованием подпрограммы Mesh COMSOL Multiphi-
sics [28]. 
Несмотря на то, что при постановке задачи предполагалось исполь-
зование области решения неограниченных размеров (выражения (22, 
23)), при проведении численного моделирования использовалась рас-
четная область размерами 7 м по вертикали и 16 м по горизонтали. Раз-
меры расчетной области выбирались на основании серии предваритель-
ных численных экспериментов таким образом, чтобы относительное 
изменение температур на границах области решения не превышало 
0,5 %. 
Исследования проводились для трубопроводов с наружным диа-
метром 0,377 м, изготовленных из стали 10 (толщина стенки 6 мм), теп-
ловая изоляция – пенополиуретан (толщина 0,0553 м) [24], покровный 
слой – полиэтилен толщиной 6,2 мм [24]. Расстояние от поверхности 
грунта до верхней части теплопроводов составляло H=1,5 м (рис. 1). 
Расстояние между осями трубопроводов составляло L=0,65 м. Расстоя-
ние В от оболочки бесканальной прокладки до фундамента здания, вы-
полненного из железобетона, принималось равным 2 и 5 м (рис. 1), а за-
глубление фундамента составляло А=2 м. Температуры внутренней по-
верхности трубы подающего и обратного теплопровода Td и Tr прини-
мались равными среднегодовым температурам теплоносителей в пода-
ющих и обратных трубопроводах водяных тепловых сетей [31], работа-
ющих по температурному графику 95/70ºС. Температура окружающей 
среды принималась равной средней температуре воздуха за отопитель-
ный период в городе Томск Тex=264,35 К [32], а температура воздуха 
внутри инженерного сооружения составляла Тin=275,15 К и 293,15 К. Со-
гласно [33] коэффициенты теплоотдачи на внутренней поверхности 
ограждающих конструкций инженерного сооружения соответственно 
для стен и пола по грунту составляли α7=8,7 Вт/(м
2·К) и 
α8=4,5 Вт/(м
2·К), для наружной поверхности – α9=23 Вт/(м
2·К), от грун-
та к окружающей среде – α6=15 Вт/(м
2·К). 
В таблице 1 приведены значения [34] теплопроводности (λ), тепло-
емкости (С) и плотности (ρ) грунта, фундамента (железобетон), стенки 
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трубы, тепловой- и гидроизоляции, использовавшиеся при проведении 
исследований. 
Основные результаты численного исследования тепловых режимов 
бесканальных теплопроводов, проложенных в зоне влияния инженер-
ных сооружений, приведены в таблицe 2 на рисунках 2–4. 
Обоснованность и достоверность результатов исследований следует из 
проведенных проверок используемых методов на сходимость и устой-
чивость решений на множестве сеток, выполнения условий баланса 
энергии на границах области расчета, а также подтверждается сравне-
нием полученных результатов с известными данными [35, 36] других 
авторов. Относительная погрешность расчетов во всех вариантах чис-
ленного анализа не превышала 0,5 %, что является приемлемым при 
проведении исследований тепловых режимов систем транспортировки 
тепла.  









λ, Вт/(м·К) 0,33 0,033 50,2 1,5 1,54 
С, Дж/(кг·К) 2200 1470 462 1150 887 
ρ, кг/м3 920 50 7700 1960 2200 
Таблица 2. Результаты численного моделирования (q1=74,74 Вт/м; 
qнорм=99,50 Вт/м) 


















275,15 73,36 1,85 26,27 
293,15 70,96 5,06 28,68 
2 
275,15 72,17 3,44 27,47 
293,15 66,68 10,79 32,99 
В таблице 2 приведены значения тепловых потерь q2 бесканального 
теплопровода проложенного в зоне влияния инженерного сооружения (ри-
сунок 1), а также проведено сравнение этих значений с потерями идентич-
ного теплопровода при отсутствии близ расположенных инженерных со-
оружений q1 и потерями бесканального теплопровода qнорм, рассчитанны-




Рис. 2. Температурное поле в зоне прокладки бесканального теплопровода 
 
Рис. 3.Температурное поле в зоне прокладки бесканального теплопровода при 
наличии близ расположенных инженерных сооружений (В=2 м, Тin=275,15 К) 
 
 
Рис. 4. Температурное поле в зоне прокладки бесканального теплопровода 




Результаты численного анализа тепловых потерь бесканального 
теплопровода, приведенные в таблице 2, свидетельствуют об ожидае-
мом уменьшении тепловых потерь q2 теплопровода при его прокладке в 
зоне влияния инженерных сооружений. Анализ изменения величин теп-
ловых потерь в зависимости от расстояния между оболочкой бесканаль-
ной прокладки и фундаментом здания позволяет сделать вывод о том, 
что уменьшение расстояния от 5 м до 2 м приводит к снижению тепло-
вых потерь на 1,62 % при температуре внутри инженерного сооружения 
Тin=275,15 К и на 6,03 % при Тin=293,15 К. Также наблюдается законо-
мерное снижение потерь тепловой энергии, с увеличением температуры 
воздуха внутри инженерного сооружения, в зоне влияния которого рас-
положен теплопровод. При повышение температуры внутри инженер-
ного сооружения от 275,15 К до 293,15 К снижение тепловых потерь со-
ставляет 3,27 % при расстояния между оболочкой бесканальной про-
кладки и фундаментом здания В=5 м и на 7,61 % при В=2 м. 
Сопоставление между собой значений q1 и q2 (таблица 2) говорит о 
том что, тепловые потери бесканальных теплопроводов проложенных в 
зонах влияния инженерных сооружений уменьшаются в диапазоне от 
δ1=1,53 % до δ1=10,79 % в зависимости от значений Тin и В. 
Сравнение результатов расчета тепловых потерь бесканального 
теплопровода, проложенного в зоне влияния инженерного сооружения 
q2 с тепловыми потерями qнорм, полученными с использованием методи-
ки [20, 31], свидетельствует о том, что методика [20, 31] дает завышен-
ные значения тепловых потерь бесканальных теплопроводов. В пре-
дельных случаях отклонение δ2 составляет от 26,27 до 32,99 %. 
На рисунках 2–4, в качестве примеров, приведены типичные тем-
пературные поля в зоне размещения бесканального теплопровода при 
отсутствии близ расположенных инженерных сооружений (рисунок 2) и 
при их наличии (рисунки 3, 4). 
Распределения температур в рассматриваемых областях решения 
свидетельствуют о том, что изотермические линии (рисунки 2–4) сгу-
щаются непосредственно над трубопроводами, а также вблизи инже-
нерного сооружения и более разрежены при удалении от них, что соот-
ветствует представлениям о процессах теплопроводности и хорошо со-
гласуется с результатами предыдущих исследований [21, 22] и теорети-
ческими работами других авторов [35, 36]. При этом необходимо отме-
тить, что в [35, 36] приведено недостаточно сведений для детализиро-
ванного количественного сопоставления результатов моделирования с 
данными исследований [35, 36]. 
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Следует еще раз отметить, что результаты проведенных исследова-
ний тепловых потерь бесканальных теплопроводов (таблица 2) позво-
ляют сделать вывод о том, что методика [20, 31] является недостаточно 
корректной и дает завышенные значения тепловых потерь. По этой при-
чине можно рекомендовать ужесточение норм тепловых потерь для бес-
канальных теплопроводов. 
Проведен численный анализ тепловых режимов и тепловых потерь 
бесканальных теплопроводов, расположенных в зоне влияния инженер-
ных сооружений. 
Установлено, что в рамках предложенной модели, тепловые потери 
теплопровода находящегося в зоне влияния отапливаемого подвала зда-
ния уменьшаются в диапазоне от 1,53 до 10,79 в зависимости от темпе-
ратуры внутри инженерного сооружения и расстояния между оболочкой 
бесканальной прокладки и фундаментом здания. 
Выявлено, что нормативная методика [20, 31] дает существенно за-
вышенные значения тепловых потерь бесканальных теплопроводов. От-
клонения результатов численного моделирования от данных методики 
[20, 31] составляет около 33 %. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о перспективно-
сти применения разработанного подхода к анализу тепловых режимов и 
тепловых потерь теплопроводов, находящихся в зоне влияния инженер-
ных сооружений и возможности его применения при создании энерго-
сберегающих систем транспортировки тепла. 
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Тепловые режимы теплопроводов, равно как и масштабы тепловых 
потерь в тепловых сетях, оказывают существенное влияние на эконо-
мичность и эффективность работы систем теплоснабжения. При этом 
основное влияние на уровень сверхнормативных тепловых потерь ока-
зывают состояние тепловой изоляции [1] и условия эксплуатации теп-
лопроводов [2, 3]. Следует отметить, что в настоящее время уровень 
тепловых потерь в сетях теплоснабжения РФ составляет [4] от 10 до 30 
% и более, в то время как в мире он не превышает 6-8 % [5]. 
